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Steigleitung/Wandhydranten

zu treffende MaRnahmen

e Trupp entsenden der in den nicht betroffenen Geschossen Uberpruft ob die Enthahmestellen
geschlossen sind

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

e Der Einsatz von CAFS (Druckluftschaum) kann dazu fihren dass an der EntlUftungseinrichtung
das Ventil nicht schlie8t und der Schaum dort austritt

Quellenangabe

e B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichworter
Loschwassereinspeisung, Einspeisung
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